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АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ 

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2023г.                                                                                                                                               № 529

Об утверждении системы мониторинга

состояния систем теплоснабжения на

территории р.п. Колывань

Колыванского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», во исполнение Федерального закона от  27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении":

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории р.п. Колывань  согласно приложению.

2. Ведущему специалисту администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области (Морозовой Л.Ф.) обеспечить опубликование данного Постановления в периодическом печатном издании рабочего поселка Колывань «Муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте администрации рабочего поселка Колывань в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству р.п. Колывань Токареву А.А.

Глава рабочего поселка Колывань                                         Н.Б. Сурдина

Приложение 

к постановлению администрации 

р.п. Колывань Колыванского района 

Новосибирской области

от 22.09.2023г. № 529  

Система

мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области

1. Вступление

Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными технологическими параметрами, акцентировать внимание на снижении издержек при транспорте тепловой энергии, т.е. на вопросах экономической эффективности. Однако реальное состояние тепловых сетей таково, что основной задачей является недопущение аварий на тепловых сетях.

В настоящее время актуальной является задача осуществления мониторинга состояния технологического оборудования и тепловых сетей.

Входные данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы по актуальности и достоверности.

Система мониторинга включает в себя:

1. Систему сбора данных; 

2. Систему хранения, обработки и представления данных; 

3. Систему анализа и выдачи информации для принятия решения.

2. Порядок организации мониторинга и корректировки, развития систем теплоснабжения

2.1. Общие положения

2.1.1.      Мониторинг систем теплоснабжения осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.

2.1.2.      Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.1.3.      Целью проведения мониторинга является совершенствование, развитие, обеспечение ее соответствия изменившимся условиям внешней среды

2.1.4.      Основными задачами проведения мониторинга являются:

–        анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

–        анализ соответствия фактических результатов, ее целям (анализ результативности);

–        анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);

–        анализ влияния изменений внешних условий;

–        анализ причин успехов и неудач выполнения;

–        анализ эффективности организации выполнения;

–        корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

2.1.5. Основными этапами проведения мониторинга являются:

–        определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

–        формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей, развития систем теплоснабжения;

–        формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

–        анализ полученной информации;

2.1.6.      Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения являются:

–        объем выработки тепловой энергии;

–        уровень загрузки мощностей теплоисточников;

–        уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

–        обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

–        удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв.метра за рассматриваемый период;

–        удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

–        удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

–        удельные расход ресурсов на производство тепловой энергии;

–        удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

–        аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

–        доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

–        инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

–        уровень платежей потребителей;

–        уровень рентабельности.

 

2.2.  Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

        2.2.1.      Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2.2.       Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

–        определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

–        регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

–        достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

 

2.3. Сбор и систематизация информации

2.3.1.      Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

2.3.2.      Для каждого индикатора необходимо установить:

–        определение (что отражает данный индикатор);

–        источник информации;

–        периодичность (с какой частотой собирается);

–        точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

–        целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

–        единица измерения.

2.3.4.      Основными источниками получения информации являются:

–        субъекты теплоснабжения;

–        потребители тепловой энергии;

2.3.5.     Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

 

2.5.      Анализ информации и формирование рекомендаций

2.5.1.      Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

–        описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

–        анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

–        сравнение затрат и эффектов;

–        анализ успехов и неудач;

–        анализ влияния изменений внешних условий;

–        анализ эффективности эксплуатации;

–        выводы;

–        рекомендации.

2.5.2.      Основными методами анализа информации являются:

–        количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

–        качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

2.5.3.      Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется с эксплуатирующей организацией.

2.5.4.      На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов, и т.д.).


АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.09.2023г. 

                             



                                       № 530

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории р.п. Колывань

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

ПОСТАНОВЛЯЮ

         1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории р.п. Колывань (приложение № 1). 

         2. Утвердить систему мониторинга состояния системы теплоснабжения р.п. Колывань (приложение № 2). 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству р.п. Колывань Токареву А.А.

Глава рабочего поселка Колывань                                                       Н.Б. Сурдина

	
	Приложение № 1

к постановлению администрации р.п. Колывань от 22.09.2023 г.  № 530


 План 

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории 

р.п. Колывань 

 

План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения  потребностей  населения при ликвидации аварийной ситуации. 

 

Возможная обстановка при стихийных бедствиях: 

1.   Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений.

2.   Сильные морозы 

При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения.

3.   Сильные снегопады и метели

При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизне​обеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и сооружений.

4.   Обледенение и гололед       

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электро​передач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения. 

 Виды аварийных ситуаций:

- локальные - для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-спасательных формирований объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации аварийных и договоров. 

Договоры на привлечение указанных сил и средств заключают организации эксплуатирующие объекты.

При необходимости, руководителем работ (организации), могут привлекаться (муниципальные профессиональные аварийно-спасательные формирования (службы)).

- муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования областных служб.

Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций объектах электро – водо – газо - теплоснабжения:

Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;

Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;

Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

На первом этапе:

1. Дежурная смена и/или аварийно-спасательные формирования организаций электро – водо – газо – теплоснабжения:   немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной  ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим

1.1. С получением информации о аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

1.2. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

2. Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе. 

3. Проводится сбор руководящего состава  администрации  поселения и объектов ЖКХ и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии;

4. Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий;

5. Руководителями ставятся задачи  оперативной группе;

6. Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления  и ЕДДС Колыванского района.

На втором этапе:

1. Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;

2. Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации;

3. Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств;

4. По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

На третьем этапе:

1. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

2. Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляют его заместителю Главы администрации р.п. Колывань по вопросам ЖКХ и благоустройству .

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба. 

Для организации работы управления взаимодействующих органов управления создаются оперативные и рабочие группы (штабы).

Состав рабочей группы:

 Руководитель рабочей группы  – заместитель Главы администрации р.п. Колывань по вопросам ЖКХ и благоустройству

Члены группы:

Уполномоченный сотрудник Северного РЭС, филиала ЧЭС, АО «РЭС»;

Уполномоченный сотрудник ООО «Газпром газораспределение Томск» участок р.п. Колывань;

Уполномоченный сотрудник - МУП «ЖКХ р.п. Колывань»»;

Уполномоченный сотрудник - ООО «СибТЭК».

 Состав оперативной группы:

Руководитель оперативной группы – руководители ресурсоснабжающих организаций (в зависимости от сферы (электро – водо – газо -  теплоснабжения), на которой произошла авария):

- Начальник Северного РЭС, филиала ЧЭС, АО «РЭС»;

- Начальник газовой службы в р.п. Колывань сотрудник ООО «Газпром газораспределение Томск» филиал. г. Новосибирск;

- Директор МУП «ЖКХ р.п. Колывань»;

- Директор Колыванского филиала ООО «СибТЭК»;

Заместитель руководитель оперативной группы – начальник аварийно-спасательного формирования  в зависимости от (в зависимости от сферы (электро – водо – газо - , теплоснабжения), на которой произошла авария):

 Члены группы:

- состав аварийно-спасательного формирования

- начальник объекта, на котором произошла авария

 Порядок действия Групп

1. Оперативная группа по прибытию в район аварии самостоятельно принимать решения:

- о проведении эвакуационных мероприятий;

- об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- о проведении  аварийно-спасательных  работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- об ограничении доступа людей в зону аварии.

1.1 готовит доклад рабочей группе о:

- силах и средствах, задействованных для ликвидации аварийной ситуации:

- мерах по защите населения и территорий;

- ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

2. Рабочая группа осуществляет:

2.1. Руководитель группы по ликвидации аварийной ситуации по согласованию  с органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла авария, устанавливают границы аварии, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителя группы по ликвидации аварийной ситуации являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне аварии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.2. Взаимодействие с оперативной группой, взаимодействующими структурами и органами управления силами и средствами, привлеченными к ликвидации аварийной ситуации;

2.3. Анализ информации о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе аварии, о силах и средствах, задействованных для ее ликвидации;

2.4. Подготовку предложений для принятия решения о введении режима аварийной ситуации. 

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения отражен в таблице № 2 

Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организациями электро – водо – газо -  теплоснабжения.

1. В случае возникновения аварийной ситуации организации электро – водо – газо - теплоснабжения обязаны:
-  планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте; 

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников; 

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте; 

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

 2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах электро – водо – газо -  теплоснабжения.
При возникновении  аварийных ситуаций ресурсоснабжающими организациями (электро – водо – газо – теплоснабжения) созданы штатные аварийно-востановительные формирования (таблица № 1)

Таблица № 1*

	№ п/п
	Наименование организации (адрес, тел.)
	Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС

	
	
	Бригады (кол.)
	Человек (кол.)
	Ед. Техники

	1
	Северный РЭС филиала ЧЭС АО «РЭС»
	1
	3
	2

	2
	ООО «Газпром газораспределение Томск» филиал. г. Новосибирск
	1
	3
	1

	3
	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»
	1
	4
	3

	4
	ООО «СибТЭК»
	1
	4
	1



Таблица  № 2

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения 

	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:

определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно


	Дежурно-диспетчерская служба, руководители объектов электро – водо – газо - , теплоснабжения

	2
	Проверка работоспособности автономных источников питания 
и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;

подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-восстановительные формирования, 

 

	3
	При поступлении сигнала в ЕДДС Колыванского района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до заместителя Главы администрации р.п. Колывань и  руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Немедленно

Ч + 1ч.30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС Колыванского района

	4
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований района.
	Ч + 2ч.00мин.
	Рабочая и Оперативная группа

	5
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч. 30 мин.
	Руководитель оперативной группы

	6
	Задействование сил и средств поселения для предупреждения возможных аварий  
на объектах очистных сооружений.
	Ч+2ч. 30 мин.
	По решению рабочей группы и заместителя Главы администрации р.п. Колывань

	7
	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	Ч+(2ч. 00 мин - 
-3 час.00мин).
	Руководитель рабочей группы

	8
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения 
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная группа

	9
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	10
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС Колыванского района.

	11
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабочей и  оперативной группы

	12
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. 
	Через каждые

1 час (в течении первых суток)

2 часа

( в последующие сутки).
	Оперативный дежурный ЕДДС Колыванского района и оперативная группа

	13
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель Оперативной группы

	14
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	Отдел МВД России по Колыванскому району 

	15
	Доведение информации до  рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	16
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению  рабочей группы
	


	
	Приложение № 2

к постановлению Администрации р.п. Колывань 

от 22.09.2023 г.  № 530


Система

мониторинга состояния систем теплоснабжения р.п. Колывань

3. Вступление

Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными технологическими параметрами, акцентировать внимание на снижении издержек при транспорте тепловой энергии, т.е. на вопросах экономической эффективности. Однако реальное состояние тепловых сетей таково, что основной задачей является недопущение аварий на тепловых сетях.

В настоящее время актуальной является задача  осуществления мониторинга состояния технологического оборудования и тепловых сетей.

Входные данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы по актуальности  и достоверности.

Система мониторинга включает в себя:

1. Систему сбора данных; 

2. Систему хранения, обработки и представления данных; 

3. Систему анализа и выдачи информации для принятия решения.

2. Порядок организации мониторинга и корректировки, развития систем теплоснабжения

2.1. Общие положения

2.1.1.      Мониторинг  систем теплоснабжения осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.

2.1.2.      Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.1.3.      Целью проведения мониторинга является совершенствование, развитие, обеспечение ее соответствия изменившимся условиям внешней среды.

2.1.4.      Основными задачами проведения мониторинга являются:

–        анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

–        анализ соответствия фактических результатов, ее целям (анализ результативности);

–        анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);

–        анализ влияния изменений внешних условий;

–        анализ причин успехов и неудач выполнения;

–        анализ эффективности организации выполнения;

–        корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

2.1.5. Основными этапами проведения мониторинга являются:

–        определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

–        формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения;

–        формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

–        анализ полученной информации.

2.1.6.      Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения являются:

–        объем выработки тепловой энергии;

–        уровень загрузки мощностей теплоисточников;

–        уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

–        обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

–        удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв.метра за рассматриваемый период;

–        удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

–        удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

–        удельные расход ресурсов на производство тепловой энергии;

–        удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

–        аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

–        доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

–        инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

–        уровень платежей потребителей;

–        уровень рентабельности.

 

2.2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

2.2.1.      Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2.2.       Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

–        определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

–        регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

–        достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

 

2.3. Сбор и систематизация информации

2.3.1.      Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

2.3.2.      Для каждого индикатора необходимо установить:

–        определение (что отражает данный индикатор);

–        источник информации;

–        периодичность (с какой частотой собирается);

–        точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

–        целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

–        единица измерения.

2.3.4.      Основными источниками получения информации являются:

–        субъекты теплоснабжения;

–        потребители тепловой энергии;

2.3.5.     Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

 

2.4. Анализ информации и формирование рекомендаций

2.4.1.      Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

–        описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

–        анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

–        сравнение затрат и эффектов;

–        анализ успехов и неудач;

–        анализ влияния изменений внешних условий;

–        анализ эффективности эксплуатации;

–        выводы;

–        рекомендации.

2.4.2.      Основными методами анализа информации являются:

–        количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

–        качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

2.4.3.      Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется с эксплуатирующей организацией.

2.4.4.      На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов,  и т.д.).
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АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ 

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 22.09.2023 г.                                                                                                                                       №531 

Об утверждении Положения о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории р.п. Колывань

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения объектов социальной сферы  муниципального образования р.п. Колывань, 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Положение о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории р.п. Колывань согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области (Морозовой Л.Ф.) обеспечить опубликование данного Постановления в периодическом печатном издании рабочего поселка Колывань «Муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте администрации рабочего поселка Колывань в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на заместителя главы по ЖКХ и благоустройству Токареву А.А.

Глава рабочего поселка Колывань                                                   Н.Б. Сурдина

Приложение №1

к постановлению

                                                                            от 22.09.2023 № 531

Положение  

о механизме оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения объектов социальной сферы муниципального образования р.п. Колывань

1. Общие положения

 Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

 Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

 Все теплоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

 Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация.

 Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

 Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. 

В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении  к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

 При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. 

О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется единая дежурно-диспетчерская служба Администрации муниципального образования Колыванский район Новосибирской области (далее – ЕДДС района). 

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение системы отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб собственников зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС района и Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

 Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации   для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры теплоснабжающих организаций осуществляют передачу ЕДДС района оперативной информации о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей, о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС района  за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации и ЕДДС района об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации  об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации.

Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжающих организаций по  просьбе ответственного лица Абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают в ЕДДС района время начала включения.

4. Техническая документация

 Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и Абонентов тепловой энергии, являются:

 настоящее Положение;

 действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

 внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 25.09.2023 года                                                                                                                                              № 533

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории р.п. Колывань.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории р.п. Колывань, согласно приложению.

2. Назначить заместителя главы администрации р.п. Колывань по вопросам ЖКХ и благоустройству Токареву А.А. ответственным специалистом муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации р.п. Колывань.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации р.п. Колывань по вопросам ЖКХ и благоустройству Токареву А.А.

          Глава р.п. Колывань                                                                    Н.Б. Сурдина
Приложение 
к Постановлению администрации
р.п. Колывань
от 25.09.2023 №533


	Согласовано

Директор Колыванского  

филиала ООО «СибТЭК»

________/Р.Х Мусульманов/
	Согласовано                              Согласовано

Директор МУП                          Глава р.п. Колывань

«ЖКХ р.п. Колывань»                 

_________/А.В. Пастухов/     ______/Н.Б. Сурдина/


	


План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории р.п. Колывань

Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения р.п. Колывань:

авария – технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного э режима работы системы теплоснабжения.

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

1.Общая характеристика

Администрация р.п. Колывань — муниципальное образование в составе Колыванского района Новосибирской области. Административный центр — р.п. Колывань. На территории поселения находятся 4 населённых пунктов — 1 поселок, 3 деревни.

Общая численность населения 13.6 тыс. человек.

На территории р.п. Колывань  Колыванского района Новосибирской области   располагаются 5 котельных, входящих в зону обслуживания теплоснабжающей организации ООО «СибТЭК», 4 котельных, входящих в зону обслуживания МУП «ЖКХ р.п. Колывань»

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

	Муниципальное образование
	Число потребителей тепловой энергии (строений)
	Число

теплоснабжающих объектов

(котельных)
	Потребляемое горючее
	Протяженность тепловых сетей

(м)

	
	
	
	Газ
	Уголь/дрова
	

	Администрация р.п. Колывань
	33
	9
	6
	3
	16940


	Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная)
	Тип котла, параметры
	Кол-во котлов, шт.
	Вид топлива
	Тепловая производительность
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	Основной
	Резервный
	одного котла
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ООО «СибТЭК»

	"Черемушки" 633161, р.п. Колывань, ул. К.Маркса, № 110/2

отдельно стоящий модуль из сэндвич панелей
	ТТ-100-3000
	2
	газ
	ДТ
	2,494
	4,99
	2,458

	"Юность" 633161, р.п .Колывань, ул. Московская, № 48/3

отдельно стоящий модуль из сэндвич панелей
	КВСА
	2
	газ
	ДТ
	2,1/2,15
	4,30
	3,92

	"ЦРБ" 633161, р.п. Колывань, ул. Московская, №  27/1

отдельно стоящий модуль из сэндвич панелей
	КВСА, Buderus
	2
	газ
	ДТ
	1,08/1,08
	2,16
	2,16

	"МПМК" 633161, р.п. Колывань, ул. Блюхера, № 31/1

отдельно стоящий модуль из сэндвич панелей
	RTQ-1000
	2
	газ
	ДТ
	1,188
	2,04
	1,24

	МУП «ЖКХ р.п. Колывань»

	"ТубСанаторий" 633161, р.п. Колывань, ул. Соловьева,  № 49/1 отдельно стоящее здание из панелей
	КВМ-1,0/КВм-0,6/КВр-0,6
	3
	уголь
	нет
	1,0
	2,09
	2,038

	Угольная котельная 16-кв. дома 633161, р.п. Колывань, ул. Шоссейная, № 33 пристроенное здание из панелей


	КТВ-300


	2
	уголь
	нет
	0,258


	0,516


	0,029



	Котельная газовая для многоквартирного жилого дома № 26 ул. Кирова 633161, отдельно стоящий модуль из сэндвич панелей р.п. Колывань


	Сатурн 40


	2
	газ
	нет
	0,03


	0,06


	0,029



	Угольная котельная СПТУ 633161, р.п. Колывань, ул. К. Маркса, № 64 отдельно стоящее кирпичное здание


	КВМ-0,8
	2
	уголь
	нет
	0,78


	1,56


	0,679




Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Отключение электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей 
	муниципальный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	локальный
	

	Порыв тепловых сетей
	Повреждение на магистральных тепловых сетях


	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	

	Остановка котельной
	Длительное прекращение подачи исходной воды
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	

	Разрушение здания котельной
	Климатические факторы (ураган, землетрясение, смерч)
	Разрушение здания и оборудования, невозможность запуска котельной в работу
	локальный
	


Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

2.Организация работ

Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих 

объектах и тепловых сетях.
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Колыванского муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее-ДДС, АДС) организаций (ООО «СибТЭК», МУП «ЖКХ р.п. Колывань»), расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аврийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее-ЧС). 

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалиста- слесаря КИПиА и оператора котельной. Общее количество специалистов, осуществляющих обслуживание котельных – 8 человек. Обслуживание котельных осуществляется:

1. Работниками  филиала ООО «СибТЭК» - 5 человек.

2. Работниками МУП «ЖКХ р.п. Колывань» - 3 человека.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов на территории р.п. Колывань создана группа из специалистов и средств в количестве 5 человек.

Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах и тепловых сетях осуществляется руководством Колыванского филиала ООО «СибТЭК». 

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся тепловые сети и котельные в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Колыванского муниципального района не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального образования. 

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией р.п. Колывань через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации р.п. Колывань, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Колыванского муниципального района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения

3.ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления администрации р.п. Колывань

	Вид аварии
	Дежурный диспетчер филиала ООО "СибТЭК"
	Руководитель объекта филиала ООО «СибТЭК"
	Аварийная газовая служба (ВРГС)
	Дежурный ОГПС
	Скорая помощи МУЗ ЦРБ Колыванского район
	Дежурный полиции по охране общественного порядка
	Дежурный диспетчер электро сетей
	Диспетчер ОАО "РОС. ТЕЛЕКОМ"
	МУП «Коммунальное хозяйство»

	получение извещения об аварии, несчастном случае:
	телефон 53-890       
	Телефон 53-890
	телефон - 04; 
	телефон 01
	телефон - 03;
	телефон - 02; 
	Телефон 51-095    
	телефон -044;       
	Телефон 51-733

	1.Повреждение на магистральных тепловых сетях
	а) Вызывает руководство.  б) По оказанию руководителя аварийно- восстановитсльных работ вызывает представителей необходимых служб.
	а) Вызывает представителей со схемами подземных коммуникаций.

б) Согласовывает возможные отключения и переключения.

в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует опорожнение систем теплоснабжения
	а) Направляет представителя со схемами подземных газопроводов
	
	
	
	а) Направляет представителя со схемами подземных электрических сетей
	а) Направляет представителя со схемами подземных кабелей связи
	

	2. Отключение электроэнерг ии на котельных
	а) Вызывает руководство б)
Направляет дежурного электромонтёра энергослужбы филиала

в)Держит связь с диспетчером районных электросетей
	а) Руководит работами;

б) Согласовывает возможные отключения и переключения.

в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует опорожнение систем теплоснабжения
	
	
	
	
	а) При необходимости направляет аварийную бригаду, руководит работами
	
	

	3. Загазованность помещений
	а) Высылает в течении 5 мин. аварийную службу на объект         б)Оповещает аварийную службу ВГРС                    в) по мере необходимости поддерживает связь со всеми службами
	а) Организует работу служб;  б) Осуществляет общее руководство работами;     в)Организует проветривание помещений            г)Обеспечивает отключение электроэнегрии   д)Действует согласно плану локализации аварий
	а) Высылает в течение 5 минут аварийную машину                 б)Осуществляет контроль за работами      в)Действует согласно плану локализации аварий. При обнаружении концентроции природного газа 1%, отключает объект, проводит эвакуацию людей
	
	а) Высылает машину скорой помощи;              б) Оказывает помощь пострадавшим эвакуирует их в лечебное
	а) Высылает наряд милиции на место аварии                            б) Проводит работы по эвакуации людей из загазованных помещений
	
	
	

	4.пожар
	а)Оповещает ОГПС и др. аварийные службы по мере необходимости
	а) Обеспечивает бесперебойную подачу воды;       б) Действуют согласно плана локолизации в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения
	а) Отключает газ    б) Действуют согласно плана локолизации
	а) Высылает пожарные машины;   б)организует тушение пожара   в) Организует спасение людей, оказывает помощь пострадавшим;     г) Осуществляет руководство прибывших аварийных бригад.


	а) Высылает машину скорой помощи    б) Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебное учреждение
	а) Высылает наряд милиции, осуществляет оцепление объекта, обеспечивает порядок, безопасность людей и сохранность имущества   б) Организует оказание помощи пострадавшим
	
	
	

	5 Взрыв
	а)Оповещает ОГПС и др аварийные службы по мере необходимости
	а)Принимает меры по предотвращению возникновения пожара   б) По требованию ОГПС подает воду на объект взрыва   в) Отключает электроэнергию объекта при необходимости и обеспечивает объект освещением для производства спасательных работ   г) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения
	а) Отключает аварийный объект от газоснабжения б) действует согласно плану локализации в) Принемает меры по предотвращению аварий и пожара  г) Обеспечивает общее руководство работами прибывших аварийных бригад
	а) Высылает пожарные машины  б) Принимают меры по предотвращению возникновения очагов пожара  в) Осуществляет общее руководство работами прибывших аварийных бригад
	а) Высылает машину скорой помощи  б) Оказывает помощь пострадавшим, эвакуирует их в лечебное учреждение
	а) Высылает наряд милиции   б) Обеспечивает охрану объекта и порядок  в) Руководит работами по эвакуации людей в лечебное учреждение
	а) Высылает дежурную аварийную бригаду на место аварии
	а) При необходимости отключает объект
	

	6. Авария на водопроводе, прекращение подачи холодной воды в котельную
	а) Держит постоянную связь с котельной
	а) Руководит работами, согласовывает возможные отключения, переключения  б) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения
	а) Направляет представителя со схемами подземных газопроводов
	
	
	
	а) Направляет представителя со схемами подземных электрических сетей
	а) Направляет представителя со схемами подземных кабелей связи
	а) Направляет ремонтные бригады на аварийно-восстановительные работы

	7.Авария в котельной при отрицательно температуре наружного воздуха
	
	
	
	
	
	
	
	
	а) Производят опорожнение системы отопления в жилом фонде при температуре воды в системе +5оС



АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.09.2023





                                                                             №  535
О внесении изменений в постановлении администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области от 07.08.2023 №419 «Об установлении публичного сервитута»

Руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства об установлении публичного сервитута ООО  «Газпром газораспределение Томск»  (ИНН 7017203428, ОГРН 1087017002533, местонахождение: 634021, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 170а), учитывая отсутствие заявлений лиц, являющихся правообладателями земельных участков об учете их прав (обременений прав) в период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области от 07.08.2023 №419 «Об установлении публичного сервитута».

2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади земельного участка и (или) земель в установленных границах публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости таких земельных участков за каждый год использования этих земельных участков. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее, чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута. Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.

Если в отношении земельных участков и (или) земель кадастровая стоимость не определена, размер платы за публичный сервитут рассчитывается исходя из среднего уровня кадастровой стоимости по Колыванскому району Новосибирской области, утвержденного Приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 20.10.2022 №3017.

Размер платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 54:10:028210, площадью 41 кв.м. за весь срок действия публичного сервитута составляет:

41 (S)*32,75 (СУКС)*0,01%*49= 6,58 (шесть рублей 58 копеек), 

где S- площадь земель в установленных границах публичного сервитута;

СУКС - средний уровень кадастровой стоимости по Колыванскому району Новосибирской области.

Размер платы за части земельных участков, находящихся в государственной собственности: 

- 54:10:028210:1734, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 8,26 рублей.

Расчет: 8714,10 (КС)/5342 (SЗУ)*1034 (SЧЗУ)*0,01%*49лет, где:

КС- кадастровая стоимость земельного участка;

SЗУ- площадь земельного участка;

SЧЗУ- площадь части земельного участка в установленных границах публичного сервитута.

- 54:10:028210:1744, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 20,96 рублей.

Расчет: 21349,72 (КС)/13088 (SЗУ)*2622 (SЧЗУ)*0,01%*49лет 

- 54:10:028210:1745, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 10,98 рублей.

Расчет: 10650,39 (КС)/6529 (SЗУ)*1374 (SЧЗУ)*0,01%*49лет 

- 54:10:028210:1746, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 1,11 рублей.

Расчет: 3618,10 (КС)/2218 (SЗУ)*139 (SЧЗУ)*0,01%*49лет 

- 54:10:028210:1747, местоположение: Новосибирская область, Колыванский район, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 27,29 рублей.

Расчет: 29827,29 (КС)/18285 (SЗУ)*3414 (SЧЗУ)*0,01%*49лет 

- 54:10:028210:1748, местоположение: Новосибирская область, Колыванский район, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 9,46 рублей.

Расчет: 9973,42 (КС)/6114 (SЗУ)*1184 (SЧЗУ)*0,01%*49лет 

- 54:10:028210:1749, местоположение: Новосибирская область, Колыванский район, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 17,14 рублей.

Расчет: 17614,17 (КС)/10798 (SЗУ)*2144 (SЧЗУ)*0,01%*49лет 

- 54:10:028210:1750, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 1,25 рублей.

Расчет: 1257,69 (КС)/771 (SЗУ)*156 (SЧЗУ)*0,01%*49лет 

- 54:10:028210:1751, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 7,01 рублей.

Расчет: 7058,39 (КС)/4327 (SЗУ)*877 (SЧЗУ)*0,01%*49лет 

- 54:10:028210:1752, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 8,87 рублей.

Расчет: 8963,68 (КС)/5495 (SЗУ)*1110 (SЧЗУ)*0,01%*49лет 

- 54:10:028210:210, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир р.п. Колывань. Участок находится примерно в 300 м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 3,30 рублей.

Расчет: 6608781,8 (КС)/3637847 (SЗУ)*371 (SЧЗУ)*0,01%*49лет

- 54:10:028210:4501, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 3,80 рублей.

Расчет: 642214,78 (КС)/288593 (SЗУ)*349 (SЧЗУ)*0,01%*49лет

- 54:10:028210:4976, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 481,09 рублей.

Расчет: 13999982,75 (КС)/373305 (SЗУ)*2618 (SЧЗУ)*0,01%*49лет

- 54:10:028210:4984, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань, за весь срок действия публичного сервитута составляет 10,08 рублей.

Расчет: 9107,23 (КС)/5583 (SЗУ)*1261 (SЧЗУ)*0,01%*49лет 

Обладатель публичного сервитута вносит плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, по следующим реквизитам:

УФК по Новосибирской области (Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области л/с 04513002480), ИНН 5424100079, КПП 542401001, к/с 40102810445370000043, р/с 03100643000000015100, Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, ОКТМО 50621151, КБК 013 111 05075 13 0000 120. 

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

Части земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, с кадастровыми номерами:

- 54:10:028210:1390, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань;

- 54:10:028210:4413, местоположение: Новосибирская область, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань;

- 54:10:028210:74, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автомобильная дорога "52 км а/д "К-12"-Чаус-Колывань", код дороги Н-1113. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Колыванский, МО р.п. Колывань.

4. Ведущему специалисту администрации р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области Морозовой Л.Ф. обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании «Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте администрации р.п. Колывань www.admkolyvan.nso.ru в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  ведущего специалиста по земельным и имущественным отношениям администрации р.п. Колывань Кудакову Д.А.

Глава р.п. Колывань

Колыванского района





      Н.Б. Сурдина

Новосибирской области
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